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ישנו מנין חוקי לפתיחת הישיבה עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה
1. אישור פרוטוקול  214/19
דרור לוינגר: אילנה טלר מבקשת לתקן את דבריה לעניין הדיון בפרק גילוי וכיבוי: בטבלה 3.4.8.6 (בריאות) להבהיר שהיא התכוונה למחלקה סיעודית בדיור מוגן. לעניין טבלה 3.4.8.9 (מגורים) להוסיף שהיא העירה כי הערה מס' 1 שבטבלה המפנה ל-"בית הנתון בסיכון אש" מתייחסת לשורה מס' 2 בטבלה. 
ממליץ לאשר את הפרוטוקול בכפוף להערותיה של אילנה טלר.
החלטה:
לאשר פרוטוקול 214/19  בכפוף לקבלת הערותיה של אילנה טלר שהוקראו בישיבה.
התקבל פה אחד

דרור לוינגר: השר חתם על ארבעה פרקים של תקנות תכן הבנייה. מבהיר שלאור תקופת הבחירות נדרש אישור משרד המשפטים לפרסם את התקנות במהלך תקופת הבחירות.
2. תקנות התכנון והבניה, רישוי בניה – תיקון לעניין חתימה אלקטרונית מאושרת ותיקון הוראות מעבר
דרור לוינגר: התיקון המוצע לתקנות עוסק במספר נושאים:
1. שינוי הדרישה לחתימה אלקטרונית מאושרת בהגשת בקשות במסגרת הליך הרישוי. חוק חתימה אלקטרונית תוקן ב- 2018 כך שאין צורך בחתימה ברמת האבטחה הגבוהה ביותר. במערכת רישוי זמין נעשית הזדהות עם כרטיס חכם כך שאין צורך בחתימה אלקטרונית מאושרת בנוסף.
2. אפשרות להגשת מפות מדידה באמצעות מערכת מקוונת של מפ"י - לבקשת מפ"י, לא יבוצע תיקון בנושא זה. 

3. מתן אפשרות להגשת הצהרות והסכמת בעלי זכויות שלא באמצעות מנגנון אשרור מקוון, זאת מכיוון שבפועל המערכת עדיין לא קיימת. (בעלי זכויות אמורים לקבל קישור למערכת מקוונת לצורך אימות זהותם ומתן אישור אך המערכת עדיין לא קיימת).
4. הארכת הוראת המעבר לעניין שימוש במערכת מקוונת שאינה מערכת רישוי זמין, כך שרשויות רישוי שכיום לא משתמשות במערכת רישוי זמין (ירושלים ותל אביב) יוכלו להשתמש במערכות שלהם ובעתיד הן אמורות להתממשק עם מערכת רישוי זמין.
5. תיקונים טכניים לעניין הגשת תכנית ראשית.
אילנה טלר: מדוע בתקנה 6 מוצע להחריג תכנית ראשית מחתימה אלקטרונית ?
דרור לוינגר: עורך הבקשה משתמש במערכת רישוי זמין באמצעות כרטיס חכם כך שאין צורך בחתימה אלקטרונית. 
אילנה טלר: אבל התכנית הראשית מועברת למספר גורמים איך הם ידעו לזהות מי חתם עליה ?
דרור לוינגר: הקובץ מועבר לגורמים באמצעות מערכת רישוי זמין ולכן אין מקום לסרבל את התהליך.
יאשי סער: הקובץ נשלח עם חותמת מים ולכן אין סיבה לחשוד באמינות הקובץ.
ריטה דלל: לעניין תקנה 33(א)(6) יש להוסיף למעט בקשות להיתר שמהנדס הועדה פטר במסגרת המידע להיתר מחובת הגשת מפת מדידה להיתר. 
רוני ורדי: מסכים. יש בקשות להיתר שלא מצריכות הגשת מפת מדידה. 
דרור לוינגר: הנוסח יתוקן.
החלטה:
לאשר את תוכן התיקון לתקנות בכפוף לשינויים הבאים שנדונו במהלך הדיון:
1. לא לתקן את התקנות בנוגע לאופן הגשת מפת מדידה להיתר ולחתימת המודד על מפת המדידה.
2. להוסיף תיקון לתקנות, לפיו בעת הגשת בקשה להיתר, לא יידרש צירוף קובץ מפת מדידה להיתר, אם ניתן פטור מהגשת מפת מדידה בעת הגשת הבקשה למידע.
התקבל פה אחד
3. תקנות התכנון והבניה, בטיחות אש במבנים, פרק גילוי וכיבוי
(נציגת המשרד להגנת הסביבה לא נכחה בדיון)

חיים תמם: בישיבה הקודמת המליץ לעדכן את הדרישות לגלאים בדירות מגורים, כך שיותקן גלאי עצמאי בכל חדר שינה, במקום גלאי אחד באזור המשותף של החדרים. מבחינת עלויות אפשר יהיה להתקין גלאי עצמאי ללא חיבור הזנה לחשמל בכל חדר שינה שכולל סוללת ליתיום. אורך החיים של הסוללה הוא ארוך ויכול להגיע ל-10 שנים. העלות של גלאי כזה מוערכת בין 100 - 150 ₪ כולל התקנה, לעומת גלאי עצמאי שמוזן לחשמל שמוערכת בין 400 - 650 ₪ כולל התקנה. רוב השריפות מתרחשות בדירות מגורים ולכן מדובר בדרישה סבירה מאוד.
תמר דוד: מסכימה. מדובר בדרישה נכונה. יש לשים לב שבמידה ודלת חדר השינה סגורה והגלאי מותקן מחוץ לחדר כמעט ואין סיכוי לשמוע את הגלאי בזמן פעולה. 
אלי פרקל: מסכים להתקנת גלאי עצמאי בכל חדר שינה. מדובר בדרישה מצילת חיים.
דן רוטשילד: תומך בהצעה. מפנה את תשומת הלב שיש לתת הגדרה של המושג גלאי עצמאי.   
פיני וולך: נשקול את הבקשה בחיוב.  
3.4.8.14 – בתי מלון
ניר קפלן: יש כיום במלונאות כפל של בדיקות – אישור תחזוקה שנתי של חברה חיצונית וגם ביקורת של רשות הכבאות שעלותה עשרות אלפי שקלים. מבקש לאפשר בתקנות להסתפק או בתעודת תחזוקה שנתית של מעבדה חיצונית מוסמכת או בביקורת שנתית מטעם הכבאות. 
דרור לוינגר: התקנות עוסקות בהתקנה ראשונה של אמצעי גילוי וכיבוי אך אינן עוסקות בתחזוקה. 

ניר קפלן: לאפשר את האופציה להגשת בקשה להקלות מדרישות התקנות באמצעות  פניה לרשות הכבאות כמקובל בארה"ב.

חיים תמם: התקנות המוצעות הן דרישות מינימום ואין סמכות לרשות הכבאות להקל.

ניר קפלן: יש לקבוע שהתקנות אינן חלות על מבנים קיימים.

דרור לוינגר: סוגיית מבנים קיימים היא סוגיה מורכבת שדורשת בחינה נפרדת. 

ניר קפלן: לעניין טלפון כבאים – בחו"ל יש פתרונות אחרים כגון תקשורת אלחוטית.

חיים תמם: יש כיום אפשרות להשתמש במערכת קשר רדיו אך מערכת זו יקרה בהרבה מטלפון כבאים. 
ניר קפלן: הדרישות למתזים אינן מתיישרות עם nfpa שמחייב רק במלונות שכוללות 4 קומות או יותר.
חגי דביר: זה לא נכון. nfpa מחייב מתזים בכל המלונות. 

שמואל נתנאל: מסכים.
ניר קפלן: הדרישה בשורה מס' 1 בטבלה, שעמדת פקיד הקבלה תהיה תמיד מאוישת, זה לא תמיד אפשרי יש מלונות שאין בהם פקיד. 
חגי דביר: הכוונה שתהיה אפשרות לשלוח התרעת אש לפקיד שנמצא בבית מלון. זו דרישה בסיסית ב- nfpa. אחרת, יש להתקין מתזים.  nfpa מחייב מתזים במלונאות, שורה מס' 1 + 2 הן הקלות מחובת מתזים בתנאי שיש עמדת פקיד מאוישת. 
שי אגם: המבנים המתוארים בשורה  1 + 2 מתאימים יותר לבית הארחה ולא לבית מלון. 
תמר דוד: זה לא משנה, הדרישות יהיו לפי מה שרשום בהיתר אם זה צימר או בית מלון.
חגי דביר: שורה מס' 1 מתייחסת למקרים שיכולים להיות שורה של עשרות חדרי אירוח בבית מלון. לעומת זאת, במקרה של צימרים זה מוגבל עד ל- 10 חדרי אירוח. יש כבר הגדרה בטבלאות מה נחשב בית הארחה צימר לעומת בית מלון.
דרור לוינגר: אין צורך להתיישר עם ההגדרות של משרד התיירות שהשיקולים בהגדרות נובעים מצרכים אחרים.
פאדי ראשד: יש להתייחס לסידורי גילוי וכיבוי במלונאות ובבתי הארחה לפי המאפיינים הפיזיים.  יחידות אירוח בודדות יחידות אירוח מאוגדות במקבצים עם יציאה חיצונית ישירה או לפי יחידות אירוח שהם בתוך בניין (בית מלון). 
ניר קפלן: לפי התקנות, בית הארחה- צימר מוגבל עד 10 חדרים. מגבלה זו אינה נכונה. 
איציק קאשי: מסכים. נדרש להבהיר את התקנות.  
שי אגם: nfpa  מתייחס לפי מספר האנשים. יש להבהיר אם חישוב האנשים הוא לפי כל בניין בנפרד או לפי סך הכל האנשים במתחם המלונאי.
שמואל נתנאל: מתייחסים לכל מבנה בנפרד, ובתנאי שהוא ממוקם יותר מ- 4 מ' ממבנה סמוך. 
שי אגם: נדרש להבהיר הערה מס' 1.
חיים תמם: לגבי גלאים בצימרים, מבקש שהגלאים יותקנו בכל חדר שינה.
ניר קפלן: הערה מס' 6 לא ברורה.
חיים תמם: הכוונה היא שניתן יהיה לקבוע את תפוסת האנשים לפי התפוסה בפועל, ובכל מקרה זה לא יפחת מ- 4 אנשים בחדר.
איציק קאשי: לעניין טבלה 3.4.8.13 (צימרים) יש להבהיר את האפשרות לחבר את המתזים לרשת המים הקיימת כך שהכוונה היא שניתן להסתפק בלחץ ובספיקת המים הקיימת אך לגבי שאר הדרישות של תקן המתזים הן יחולו.
תמר דוד: מסכימה.
ניר קפלו: לא ברור מה הדרישות לצימר שאינו נתון לסיכון אש.
חגי דביר: במקרה זה לא יידרשו מתזים. 
3.4.8.16 - תעסוקה ומשרדים
אילנה טלר: יש  להגדיר "תעסוקה".
חגי דביר: מדובר על שימוש שבעיקר דומה למשרדים.
שמואל נתנאל: מציע לשנות את כותרת הטבלה ל "תעסוקה כולל משרדים".
שי אגם: הדרישות המוצעות מחמירות בחלקן מ- nfpa מבחינת התרעות ומבחינת דרישות למתזים.
 nfpa מחייב מתזים במבנים שכוללים 3 קומות או יותר.
חגי דביר: זה לא מדויק. nfpa מחייב מתזים החל מ- 50 איש. הטבלה המוצעת נועדה להקל.
אפרת קנפוף: לפי מה שמוצע כל משרד שממוקם בקומה שנייה יחויב במתזים.
חגי דביר: יבחן את הטבלה מחדש.  
3.4.8.17 – תעשייה

אילנה טלר: יש להגדיר את המושג תעשייה.

עפר סבר: תעשיות מוגדרות לפי רמות הסיכון ללא תלות בסוג הפעילות המבוצעת. 
חגי דביר: מציע נוסח מעודכן. בתעשייה לא תחול חובת גלאים. מערכות התרעה ידרשו בתעשיות מעל 100 איש ובתעשיות שכוללות חומרים מסוכנים. מתזים ידרשו בתעשייה ברמת סיכון רגילה או גבוהה בבניינים שכוללים 3 קומות או יותר או בבניינים בשטח מעל 1,115 מ"ר, ובתעשייה שכוללת חומרים מסוכנים. מדגיש ש nfpa לא מכיל דרישות לעניין תעשייה וכי הדרישות המוצעות הן דרישות ממוצעות שמתבססות על nfpa 5000. הגדרת הסיכונים המוצעת מבוססת לפי ק"ג עץ/מ"ר, זאת מכיוון שב- nfpa ההגדרות הם מסובכות יותר.
שמואל נתנאל: סיכון נמוך זה עד 35 ק"ג עץ/מ"ר, סיכון רגיל 35 עד 75 ק"ג עץ/מ"ר, 75 עד 150 ק"ג עץ/ מ"ר זה סיכון גבוה.  מעל 150 ק"ג עץ/מ"ר זה מטעני אש לנוזלים דליקים.
אלעד נצר: במקום ההפניה לצו חומרים מסוכנים יש להפנות לחוק חומרים מסוכנים.    

חיים תמם: אין התייחסות ב nfpa לתעשיות ברמות סיכון רגילה וגבוהה, לכן נלקחו דרישות מתוך  nfpa5000.
שי אגם: הדרישה ב- nfpa  למתזים היא בתעשייה שכוללת חומרים ברמת סיכון גבוה בלבד לפי nfpa1 שמגדיר את רשימת החומרים המסוכנים. מדוע מאמצים nfpa 5000. 
תמר דוד: זה לא מדויק, nfpa מחייב ניתוח סיכונים בתעשייה, ויכול להיות שיידרשו מתזים. 

חגי דביר:  ב – nfpa יש התייחסות נפרדת לסוגי התעשיות השונות. בנוסף, גם סוג השלד יכול להשתנות, ולכן הטבלה נועדה להקל ולתת דרישות מתכללות.
שמואל נתנאל: nfpa לא מכסה באופן מלא את נושא התעשיות. הוא מכיל פרקים חסרים ולכן נלקחו דרישות מ nfpa 5000. החשיבה הייתה להציג טבלה מתכללת של דרישות באופן שברמת סיכון סבירה ישנה הקלה ולא יידרשו מתזים. יש להדגיש שבמבני תעשייה חברות הביטוח מציבות דרישות מחמירות של מיגון מאש בכל מקרה.  מתזים הוא אמצעי בטיחות יעיל.
חגי דביר: בתעשייה הכוללת חומרים ברמת סיכון נמוכה, ותעשייה ברמת סיכון רגילה או גבוהה בבניינים עד 2 קומות, מוצע להקל כך שלא תחול חובת מתזים. 
אלעד נצר: יש תעשיות עם כמות עובדים קטנה מאוד עם מרחקי הליכה קטנים. יש להקל גם בהם מחובת מתזים. מציע לאפשר  בתעשיות מסוימות שכוללות קומה אחת  מעל שטח  1,115 מ"ר כך שבהם לא תחול חובת מתזים. מציע להתייחס גם למבנה תעשייה שאין בסביבתו מבנים קרובים.
שמואל נתנאל: מתזים הוא אמצעי יעיל גם לעובדים וגם לכבאים שיידרשו להתמודד ולהסתכן באירועי שריפה. יש לקחת בחשבון שבתעשיות נדרשות כמויות מים גדולות בעת שריפה. בנוסף, יש לקחת בחשבון שעלולים להיות מפעלים נוספים באתר שעלולים להיפגע. 
דרור לוינגר: למרות שהקו המנחה הוא הגנה על אנשים ולא על רכוש, יש הצדקה להתייחס באופן ייחודי למבנים אלה. אירוע שריפה בתעשיות יכול להשפיע על בטיחות העובדים ולכן יש הצדקה שברמות סיכון מסוימות לדרוש מתזים.  
עפר סבר: ללא מתזים לא ניתן להשתלט על שריפות.   
שי אגם: מסכים לעיקרון אך נדרש לבצע חשיבה. מציע לבחון את הדרישות בכמה מדינות.   
אלעד נצר: מציע לאפשר פטור ממתזים בכפוף לביצוע סקר סיכונים. לגבי חדרי קירור שפועלים באמצעות אמוניה, כיום רשות הכבאות פוטרת מבנים כאלה בגודל עד 3,000 מ"ר מחובת מתזים.
שמואל נתנאל: בחדרי קירור מבודדים, אין חובה להתקנת מתזים.
3.4.8.17 - אחסון

חגי דביר: מציע נוסח מעודכן. באחסון ברמת סיכון רגילה או גבוהה בשטח מעל 9,300 מ"ר ובאחסון בקומת מרתף בשטח מעל 140 מ"ר תותקן מערכת התרעה. גילוי אש ועשן יהיה  באחסון בשטח מעל 50 מ"ר וגובה אחסון לא עולה על 3.70 מ'. מתזים יותקנו במחסנים ששטחים עולה על 200 מ"ר או במחסן במרתף בשטח מעל 140 מ"ר. במחסן שמוגן כולו ע"י מתזים לא תחול חובת התקנת מערכת התרעה. במחסנים ברמת סיכון גבוה כמוגדר בתקן ת"י 1596  הדרישות לגילוי וכיבוי יהיו על סמך סקר סיכונים.
אפרת קנפוף: להבהיר כי שורה מס' 6 אינה חלה על מבנה מגורים (מחסן עד 50 מ"ר).
חגי דביר: בהערה מס' 7 יש הבהרה שהטבלה לא חלה על מגורים. 

שמואל נתנאל: יש להוסיף התייחסות למחסן קטן נלווה לשימוש אחר, שבמחסן יחולו הדרישות של השימוש הנלווה. כגון מחסן בקומת משרדים.
איציק קאשי: הגבלת גובה אחסון עד 3.70 מ' אינה נכונה מכיוון שתקן המתזים קובע לגבי סוגי החומרים השונים את גובה האחסון המותר. יש חומרים שגובה האחסון המותר פחות מ 3.70 מ'. 

שמואל נתנאל: מסכים. 
חגי דביר: במקום 3.70מ' גובה אחסון מציע שיירשם לפי רמות הסיכון. 
מאיר ברקן: באחסנה מעל 750 מ"ר, נדרש  שמערכת גילוי אש תשלח התרעה למוקד מאוייש 7 ימים 24 שעות. לא ברור למי המערכת אמורה לשלוח את ההתרעה.
חיים תמם: ההתרעה תישלח לבעל העסק או למישהו מטעמו אם מדובר על סיכון נמוך ורגיל. אם מדובר על סיכון גבוה ההתרעה תישלח לתחנת כבאות. זה לפי ת"י 1220. 
דרור לוינגר: מציע לרשום שההתרעה תישלח למוקדם מאוייש בהתאם לדרישות ת"י 1220.

שי אגם: מבקש לבדוק את הדרישות לאחסון במספר מדינות. 
דרור לוינגר: יתקיים דיון נוסף.

לא התקבלו החלטות
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